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En este artículo se presenta la metodología que 
permite obtener el modelo actualizado  de una 
red primaria de distribución. En la primera parte 
se describe el procedimiento realizado para el 
cálculo de la resistencia y la reactancia en cada 
rama de la red a partir de los datos del sistema de 
i n f o rmac i ón  geog rá f i co  (S IG )  y  l a s   
aproximaciones realizadas en el cálculo de cada 
parámetro. Además se describe la metodología 
del levantamiento de la información del SIG para 
obtener la configuración de la red. Finalmente se 
muestra la estructura del programa de 
computador desarrollado para el cálculo 
automático tanto de los parámetros como de la 
configuración.
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La herramienta computacional se probó para el 
sistema de distribución de EPSA en el municipio 
de Buenaventura, el cual es un sistema que tiene 
aproximadamente 6000 nodos y 1300 usuarios. 
Los resultados obtenidos en precisión y rapidez 
de respuesta son buenos y han sido utilizados en 
estudios de pérdidas.
Palabras Clave: Sistema de distribución, Modelo 
red primaria, Sistema de información geográfico.
This paper shows a methodology that allows to 
obtain an up to date model of a primary 
distribution network. In the first part, the 
procedure used for the resistance and reactance 
calculation of each branch from the Geographic 
Information System data is described. Also, the 
approximations used in calculating each 
parameter are mentioned. Then, the 
methodology for obtaining the information from 
the GIS to obtain the network configuration is 
described and finally, the software structure 
developed for the automatic calculations  of the 
parameters and the configuration is shown. The 
computational tool was tested in a real 
distribution system, in a medium size town 
(Buenaventura) that has about 6000 buses and 
1300 customers, which belongs to a regional 
utility (EPSA:Empresa de Energía del Pacifico 
ESP). 
Key Words: Distribution system, primary 
distribution network model, geographic 
information system (GIS).
El actual esquema competitivo en el sector 
e léctr ico,  ex ige de las empresas la 
implementación de programas para mejorar su 
desempeño en todas las áreas. En lo que se 
refiere a los sistemas de distribución se requiere 
mejorar aspectos como: restauración del 
servicio, balance de cargas y  reducción de 
pérdidas. 
En el análisis de sistemas de distribución se 
requiere el desarrollo de herramientas 
computacionales, tales como flujos de carga, 
reconfiguración de redes, restauración de 
alimentadores, los cuales requieren  modelos 
precisos en los diferentes elementos del sistema 
(red primaria, transformadores de distribución, 
red secundaria y la demanda).
El modelo de una red primaria se obtiene al 
calcular los valores de resistencia y reactancia por 
cada rama y al determinar la configuración de la 
red.
Aunque desde el punto de vista matemático el 
modelo es sencillo, desde el punto de vista 
práctico obtenerlo y actualizarlo es complejo por 
los siguientes aspectos:
Los parámetros de los modelos (resistencia y 
reactancia) de la red cambian continuamente, 
debido a que la red es dinámica.
La red de distribución primaria es demasiado 
grande.
Por esto, aunque existe un procedimiento 
estandar para el levantamiento de los datos de 
campo de los elementos de la red, tales  como: 
calibre de conductor, tipo de conjunto, 
coordenadas de los apoyos, etc., se requiere 
adicionalmente realizar cálculos para obtener los 
valores de los parámetros en una red de 
distribución real. Algunas herramientas 
computacionales existentes como las utilizadas 
en flujos de carga de la EPRI y en NEPLAN, 
permiten el cálculo de los parámetros R y X por 
ramal, sin utilizar toda la información requerida, 
permitiendo un cálculo aproximado. 
En este artículo se presenta una metodología y  la 
estructura de una herramienta computacional 
para obtener el modelo  preciso y actualizado de 
la red primaria, a partir de los datos levantados de 
la red de distribución, realizado con el sistema de 
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El modelo de una red primaria de distribución 
consta de dos partes: una la obtención de los 
parámetros de resistencia y reactancia en cada 
una de las ramas y la otra es la configuración de 
toda la red. A continuación se describe el 
procedimiento para obtener ambas partes.
2.1 Cálculo de los parámetros
El modelo matemático de cualquier rama en una 
red de distribución es:
                    R + J XL                                (1)
Esto significa que el modelo queda definido, 
cuando los valores de R y XL sean cuantificados. 
2.1.1 Datos requeridos para el cálculo de la 
resistencia
La resistencia es un parámetro inherente al 
conductor y es  este elemento el que produce las 
pérdidas de energía activa en la red primaria. El 
cálculo de la resistencia se realiza mediante la 
expresión [3] :
                    R  =  RCA * L                        (2)
Donde:
RCA: Es la resistencia de corriente alterna  que  
depende de la temperatura y del material del 
conductor. 
L: Es la longitud de la rama en [km]
En la Tabla 1 se ilustran los datos de los valores  
de RCA  entregados por el fabricante.
Este valor debe corregirse a la temperatura de 
trabajo requerida, mediante la siguiente 
expresión:
                     
       (3)
Donde:
t1: Temperatura  a   la   cual   el    fabricante 
     calcula la resistencia del conductor.
t2: Temperatura  a la cual se desea calcular 
     una nueva resistencia para el conductor.
RCA(t1): Resistencia a la temperatura dada 
     por el fabricante.
RCA(t2): Resistencia calculada a una nueva    
     temperatura.
T: temperatura de cocido del material.
2.1.2 Longitud de la rama o distancias entre 
apoyos
El valor de la longitud entre apoyos se obtiene de 
la información de las coordenadas en tres 
dimensiones levantadas por el SIG para cada uno 
de los apoyos entre ramas, con estos datos se 
realiza la diferencia entre las coordenadas físicas.  
En la Figura 1 se ilustran las mediciones realizadas 
por el SIG para un par de apoyos. 
Mediante la ecuación (4) se calcula la longitud 
entre apoyos, teniendo en cuenta todas las 
coordenadas.
2. CÁLCULO DEL MODELO
Tabla 1. Valores RCA entregados por el fabricante
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El valor de Deq se calcula mediante la ecuación 
(6) ,[3].
                                       (6)
Donde:
D12 Distancia entre fase 1 y 2
D23 Distancia entre fase 2 y 3
D31 Distancia entre fase 3 y 1
En la Tabla 2 se ilustra el valor Deq para algunos 
conjuntos de la red de distribución de 
Buenaventura. 
2.3 Aproximación en el Cálculo de los 
Parámetros
En el programa desarrollado se realizaron las 
siguientes aproximaciones:
1. No se calculó la resistencia y la reactancia para 




·Monopolares y transformadores subterráneos
Esto debido a que la longitud es muy corta, 30 cm 
en comparación con la distancia de 30 m que 
existen entre apoyos. 
2. Cuando el espaciamiento del conjunto de 
origen es diferente al conjunto de llegada. Para 
solucionar dicho inconveniente se optó por 
fraccionar el ramal en dos partes, una mitad se 
calcula con los espaciamientos del primer 
      (4)
Donde:
Leeq = Le2-Le1 
Distancia equivalente al este entre los apoyos.
Lneq = Ln2-Ln1 
Distancia equivalente al norte entre los apoyos.
Lheq = Lh2-Lh1 
Distancia equivalente al nivel entre los apoyos.
2.2 Datos requeridos para el cálculo de la  
      reactancia.
La reactancia inductiva se origina del fenómeno 
electromagnético del funcionamiento de la línea y 
este elemento es el que produce las pérdidas de 
energía reactiva en la red primaria. La reactancia 
se calcula  mediante la expresión [3]:
                            (5)
Donde:
Ds : Diámetro medio geométrico del conductor. 
      Este valor es entregado por el fabricante,   
      Tabla1.
F:     Frecuencia 
L:     Longitud entre apoyos del ramal.
Deq:Espaciamiento   equivalente   entre  los   
        Conductores.
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eléctricos, los puntos de apertura y cierre, 
localización de seccionadores y puntos de 
frontera con otros circuitos. Debe procurarse 
seguir el circuito  desde la subestación hasta 
el final y no al contrario debido al seguimiento 
del faseado. 
Orden en la toma de datos: Para que el 
levantamiento de los datos sea de mayor 
facilidad para la transcripción en computador, 
se debe llevar un orden específico en las 
tablas.
Coincidencia de datos: Las  tablas del 
levantamiento de datos de los circuitos 
deben coincidir en los números de los 
apoyos, sus niveles y las fases tomadas en 
cada tramo.  En caso de error se debe 
verificar cuidadosamente en el sitio donde se 
tomaron los datos.
La recolección de los datos se realiza en tres 
tablas: Tabla de nodos eléctricos, conjuntos y 
dispositivos, tabla de conductores primarios y 
tabla de nodos físicos.
3.1 Tabla de nodos eléctricos, conjuntos y 
dispositivos eléctricos
Los nodos eléctricos son los puntos de contacto 
de los diferentes tramos del conductor.  Los 
conjuntos se describen mediante códigos, de 
acuerdo a la norma de EPSA, que indican los 
elementos utilizados en la red.  En la Tabla 3 se 
ilustran los datos de los puntos eléctricos y sus 
dispositivos.
conjunto y la otra mitad con los espaciamientos 
del segundo. En la Figura 2 se ilustran ambos 
espaciamientos.
3. Cuando hay un apoyo y un cruce aéreo, se 
asume que el cruce aéreo tiene el mismo 
espaciamiento que el conjunto de origen.
El valor de la longitud L para el cálculo de la 
reactancia, es el mismo que se efectuó para el 
cálculo de la resistencia.
La información de topología de la red  del sistema 
de distribución de Epsa, es actualizada mediante 
un procedimiento estandar,  realizado por SIG [2]. 
Esta información es levantada de acuerdo al 
siguiente procedimiento:
Elementos: Se debe tener disponible planos, 
formatos de nodos, tablas de circuitos, 
normas de diseño y GPS's .
Identificación de los planos: Se debe 
observar en los planos las características del 
terreno, la red vial, la infraestructura física y 
sitios claves para el recorrido. Se deben 
localizar la subestación, recorrido principal y 
sitios de bifurcación. 
Recorrido del circuito: Partiendo de la 
subestación se debe identificar el nombre y 
código del circuito, definir los nodos 
Figura 2.  Diferencias de distancia entre los 

















Tabla 3. Nodos eléctricos y conjuntos
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3.2  Tabla de conductores primarios
En esta tabla se especifica el tipo de red (Aérea o 
Subterránea), el calibre y material de los 
conductores primarios y el faseado. En la Tabla 4 
se ilustran los datos a recopilar.
De esta tabla se obtiene la configuración de la red 
por circuito.
3.3  Tabla de nodos físicos
Se describen las características de los nodos 
físicos, coordenadas tomadas por el GPS y 
descripción de elementos técnicos.  En la Tabla 5 
se muestran algunos de estos datos.
3.4 Ejemplo: División de ramales.
La Figura 3 muestra una división del ramal 
principal. Para hacerse el levantamiento de datos 
se debe seguir la ruta indicada, en la  Tabla 6 se 
muestra su levantamiento.
Se toma el ramal principal en la parte superior 
(apoyos 99, 100 y 101). En este caso el ramal 
secundario corresponde al ramal más corto, y se 
escoge el ramal secundario como segundo 
camino (apoyos 102 y 103). Cuando se ha 
Figura 3.  División de Ramal
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1.DEQ_CONJ: Contiene todos los datos sobre los 
diferentes conjuntos, identificando los 
espaciamientos reales entre las líneas, el 
número de fases y el espaciamiento 
equivalente (Deq).
2. COD_COND: Contiene la información de la 
resistencia por metro y el Diámetro medio 
geométrico para cada uno de los calibres de los 
conductores de acuerdo al código del SIG.
terminado el levantamiento en este ramal 
secundario se continúa con el ramal principal 
inferior (apoyos 104,105 y 106). 
En la Figura 4 se ilustra el diagrama ambiente en 
que fue desarro l lada la  herramienta 
computacional.
En la Figura 5 se ilustran los datos entrada y los 
resultados obtenidos del programa desarrollado.
Para realizar el cálculo de los valores de 
resistencia y reactancia se utiliza información de 
algunas casillas de  las tres tablas del SIG y 
además fue necesario crear en el programa dos 
bases de datos que son:
4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PARA 
    CALCULAR LOS PARÁMETROS
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En la  Figura 6 se ilustran las bases de datos y el 
flujo de información requerido para el cálculo de 
los parámetros.
En la Tabla 7 se muestran los resultados del 
programa para los valores de R y X por ramal por 
circuito y en la Tabla 8 se ilustra la configuración 
del circuito.
El programa se probó para los 17 circuitos de la 
red de distribución de buenaventura, los cuales 
tienen aproximadamente 300 nodos por circuito. 
Los cálculos se realizaron con ocho decimales de 
precisión y fueron comparados con cálculos 
realizados en forma manual, obteniéndose 
resultados muy exactos. Además el tiempo de 
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Este artículo presenta una metodología para 
calcular el modelo de una red primaria a partir de 
datos actualizados del SIG. Como resultado de la 
metodología se desarrolló una herramienta 
computacional que permite calcular en forma 
automática los valores de resistencia y reactancia 
de cada una de las ramas, a partir de los datos 
actualizados de campo. También como parte del 
modelo se entrega la información de la 
configuración de la red.
Aunque esta metodología fue aplicada al sistema 
de distribución del municipio de Buenaventura, 
puede ser utilizada en cualquier sistema de 
distribución que tenga información actualizada 
del SIG y puede ser empleada  en sistemas de 
distribución a nivel de 13.2KV y 34.5KV con 
buena precisión y rapidez de respuesta.
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